
Zertifikate
Fluchtweg-Installationen

Kabelklammern aus Metall

Brandschutztechnische Stellungnahme BS-05/190-05-01 vom 03.01.2022

Beurteilung der mechanischen Standsicherheit bei
Brandbeanspruchungen von 30 Minuten



Vom Wohngebäude bis zum Industriekomplex – OBO hat die passende Lösung für eine brandsichere Elektroinstal-
lation. Unsere geprüften und zugelassenen Brandschutz-Systeme decken alle relevanten Schutzziele des baulichen 
Brandschutzes ab und bieten funktionale Anwendungen für die Praxis. Wir informieren Sie gerne umfassend – auf 
unserer Website oder persönlich.



Sie ersetzt die brandschutztechnische Stellungnahme Nr. 05/170329-01 vom 05.03.2018. 



Die besonderen Anforderungen hinsichtlich der brandsicheren Befestigung der im Bereich 
zwischen den Geschossdecken und Unterdecken verlegten Leitungen sind zu beachten. 



Bild 1: Typ 2033 M        Bild 2: Typ 2034 M    Bild 3: Typ 2035 M 

Tabelle 1: Belastung der Kabelklammern 
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