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D1

C1

C2

  A / nur für 90°/ only for 90°

Installationsanleitung RJ45 Kat. 6A Anschlussmodul geschirmt
Installation guide RJ45 Cat. 6A Connection Module shielded
Instructions de montage RJ45 Cat. 6A Module de raccordement blindé

35
 m

m

6 - 8 mm

A

!

S-FTP SF-UTP F-UTP

568A 568B

021.2295 / 021.2300 / 021.2302

021.2306.1 / 021.2360.1

020.1128.1 / 020.1130.1 / 021.2360.1 / 030.1099

021.2309 / 021.2310 / 021.2326 / 021.2402

021.2303 / 021.2304 / 021.2305 / 021.2363

E1

B B
A A

BB
AA
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m

12 - 14 mm

B

Vor Einführung der Schirmlanze:
Beschaltungsteil drehen bis
blaues und braunes Paar mit Deckel
wie abgebildet übereinstimmen

Before insertion of bayonet:
Turn cable guide until levers
correspond with the blue and 
brown pairs as shown

021.2296 / 021.2297 / 021.2301

Kabelende 1
Cable end 1

Kabelende 2
Cable end 2021.2303 / 021.2304 / 021.2359

Schirmlanze / Bayonet

021.2310 / 021.2311 / 021.2324 / 021.2348

0,5 mm max.
Für AWG22: Kabelbinder nach Schritt G2 befestigen
For AWG22: Attach cable tie after step G2

 D2 / nur für 90°/ only for 90°

Anwendung in Anschlussdosen
Application in Termination Outlet
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H2

021.2319 / 021.2320 / 021.2386

H1

G2

G1 Demontage

021.2321 / 021.2322 / 021.2323 / 021.2323.1 / 021.2327

Optional

Nr. 0

*Ø = ≤ 6.5 mm

*Ø = 6.6mm - 10 mm

*Ø

Demontage

021.2365 / 021.2371

021.2366 / 021.2367

021.2368 / 021.2369

021.2317 / 021.2318 / 021.2348 / 021.2349 / 021.2370

Optional

Logo

„Click“

E2

021.2361 / 021.2362 / 021.2384 / 021.2385

F

021.2313 / 021.2313.1 / 021.2347 / 021.2364 / 021.2365 / 021.2407 / 021.2408

OBO BetteRMAnn GmbH & Co. KG
Postfach 1120 · D-58694 Menden

Kundenservice Deutschland
Tel.: 0 23 73/89-15 00
Fax: 0 23 73/89-77 77
E-Mail: info@obo.de
www.obo.de
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